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SWIADECTWO WZORCOWANIA

Data wydania: 15'06.2020 r. Nr świadectwa: BIATECH15.06.20/01201B Strona J/2

PRZEDMI9T Elektronlczne urządzenie pomiarowe HATEST PLus
wzoRcowANIA Zakres pomiarowy przetwornika: 0 + 1,6 [MPa]

Numer fabryczny urządzenia: 012018333

PRODUCENT BIATECH sP. z o.o.
PRZYPZĄDU Szosa Baranowicka 4o

t5'S2t'Zaścianki

MIEJSCE WYKoNANIA LABoRAToRIUM ZAKŁADoWE BIATECH
WZORCOWANIA Szosa Baranowicka 40

15-52lZaścianki

METODA Zgodna z instrukcją wewnętrzną,,Wzorcowanie
WzoRcoWANIA elektronicznych przetworników ciśnienia''

z dnia 0Ż'L2'20I4 r." Sprawdzenie wykonano wodą'

WARUNKI Temperatura otoczenia: + 21,30 "C
śnooowrsKowE Wilgotność: 5Ż,00 o/o

DATA WYKONANIA 15 czerwca 2020 r'

PoMIARóW

spó:uość Wyniki testu zostały odniesione do wzorca jednostki miary

PoMIARoWA ciśnienia, poprzez zastosowanie urządzenia kontrolnego
cPH6200.

WYNIKI Podano na drugiej stronie niniejszego świadectwa.
WZORCOWANIA

'1,

Dokument ten moze być okazywany lub kopiowany Ęlko w całości.

BIATECH sp. z o.o. centrala 500221909
Szosa Baranowicka 40 poczta@biatech'pl
l5-521Zaścianki www.biatech.pl



sWIADEcTWoWzoRcoWANIA Wykonane pzez LABoRATORIUM ZAKŁADoWE BIATECH
Szosa Baranowicka 40, I5-52lZaścianki

Data wydania: 15.06.2020 r' Nr świadectwa: BIATECHl5.o6.20io12018 Strona2l2

WYNIKT WZORCOWANIA
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Dokument ten moze być okazywany lub kopiowany tylko w całości.

Ciśnienie
lMPal

Wskazania
lMPal

Błąd pomiaru
lMPal

0,00 0,00 0.00
0,Ż0 0,19 -0.01
0,50 0,49 -0,01
1.00 1.00 0,00
1.50 1.51 0,01
1,60 1,60 0,00


